
广东医科大学顺德妇女儿童医院手术室

与产房层流净化设备维修项目需求书

一、项目概况

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保

健院）妇产医院产科大楼采购安装层流净化制冷主机、拆除

现有主机、改造管道及布置电源线路等。

二、项目主要内容

序号 项目名称
最高限价

（万元）
服务地点 工期

1

手术室与产房层

流净化设备维修

项目

8.4 万
大良街道保

健路 3 号
30 日历天

三、服务要求

1.预算中包括但不限于安装费、税费、检测费、运输、

保险、装卸、售后服务、各项税费等。

2.供应商承诺所供材料、耗材配件等必须符合国家相关

标准，提供相应的产品检验合格证明文件等，因产品质量引

起的一切责任由中标供应商承担。

3.设备要求：（1）机组必须具备控制保护功能，包括

但不限于水流保护、电源相序保护、吸气压力过低保护、压
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缩机过流保护、压缩机过载保护、防冻结保护、排气压力/

温度过高保护、进出水温差保护、过、欠电压保护、压缩机

模块保护、风机过热保护等保护功能；（2）机组具备其他

控制功能，包括但不限于远程故障报警，ModBus 远程控制，

远程 ON/OFF 功能等控制功能。

4.设备参数：（1）额定制冷量≧130KW（2）额定制冷

功率≧39KW（3）额定制冷电流≤80A（4）电源：380V 3N- 50Hz

（5）运行控制：线控器控制，远程控制，运行状态显示，

故障报警等（6）制冷剂种类 ：R410A（7）制冷模式下出水

温度设定范围：5-17℃。

5.安装要求：（1）进行电源连接时应遵守相关法规及

电气安全规范；（2）机组必须进行可靠的接地、必须安装

漏电保护开关；（3）机组应置于能够承受整套设备运行重

量及检修人员重量的水平平面基础、底层或屋顶上；（4）

机组与基础之间务必安装减振装置；（5）水管连接应遵守

相关的安装规程，水管安装后必须冲洗水管内部及打压试

漏；（6）各个管路的连接部位都贴有进出水标记，水流必

须经进水口进入水侧换热器；（7）配管和管接头必须有独

立的支撑而不应支承在机组上；（8）水侧换热器的接管和

管接头应容易拆卸，便于操作和清洁；（9）水侧换热器必

须现场安装一个 40 目以上的过滤器(例如 Y 型过滤器)，过

滤器应装在尽量靠近进水接口的位置，并加以保温；（10）
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水侧换热器接口与现场管道之间应采用柔性接头，以减少对

建筑物的振动传播；（11）为方便检修，应该在进、出水管

路上安装温度计或压力表；（12）水系统的所有低点位置均

必须设置排水接口，使水侧换热器和系统内的水能彻底排

除；所有高点位置均必须设置排气阀，以便排除管道内的空

气；排气阀及排水口处不作保温，以方便检修。

6.本项目不接受联合体投标。供应商应为中华人民共和

国境内注册的独立企业法人。提供有效的《营业执照》（如

非“三证合一”证照，同时提供《税务登记证》、《组织机

构代码证》副本复印件）。

四、清单目录

层流净化设备采购清单

序号 项目名称 单位 数量 品牌 单价 总价 备注

一 设备部分

1 风冷模块主机 台 1

2 风冷模块主机控制器 个 1

设备部分小计

二 安装部分

1 冷冻水镀锌钢管 DN125,δ=4.0mm m 10

2 冷冻水镀锌钢管 DN65,δ=3.75mm m 10

3 B1 级橡塑保温管Φ133×40 m 10

4 B1 级橡塑保温管Φ76×35 m 10

5 手动碟阀 DN65 个 5

6 压力表(带阀) 个 2

7 Y 型过滤器 DN150 个 2

8 水流开关 个 1
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9 排水阀 DN65 个 1

10 电源线 3×35+2×16mm2 m 24

11 模块机线控器控制线 3×1mm2 m 24

12 管道支架制作安装 kg 15

13 防腐油漆、保温胶水 kg 8

14 弯头、变径、三通等配件 项 1

15 风冷模块机组基础 项 1

16 拆旧高村螺杆机 台 1

17 工程运费含吊车 项 1

安装部分小计

设备及安装辅材费用总计

设备及安装辅材费用总计（人民币大写）：

备注：以上报价包括但不限于税费、运输费、高空作业费等一切费用。

五、其他：

出现下列情形之一的，本项目合同终止：

（1）本项目顺利完成。

（2）在本合同服务期内，因不可抗力的情形导致本合

同无法继续履行的，而由此导致毁损并造成的损失双方互不

承担责任。

（3）经双方协商一致解除本项目合同的。

（4）其他未尽事项另行商谈确定。
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六、评选参考标准：

序号 项目 评分内容 分值

1

服务部分

公司规模、资质等 10 分

近三年相关业绩情况 10 分

2 公司技术方案比较。 30 分

3 公司提供响应时间比较。 15 分

4
公司提供售后服务的内容

(包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较。
5 分

5 价格部分 30 分
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